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UWAGI (BRANZA SANITARNA):

1. PODEJSCIA INSTALACJI WODY DO PRZYBOROW SANITARNYCH WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM WEZYKOW ZBROJONYCH

Z ZASTOSOWANIEM ZAWOROW ODCINAJACYCH CWIERCOBROTOWYCH

2. INSTALACJE CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM KOMPENSACJI WYDLUZEN TERMICZNYCH DLA

ZASTOSOWANYCH RUROCIAGOW.

3. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TJ: CZESCIA RYSUNKOWA | OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI

4. URZADZENIA PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE STANOWIA JEDYNIE PROPOZYCJE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE URZADZEN O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH DO PROJEKTOWANYCH.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZW 16 x 2.0
CW16x2.0
CYR 16x2.0

POW.
Pou. nozﬂww,m,\wmz; ND_@A.V
1.1 |PRZEDSIONEK 3,60
1.2 |KOMUNIKACJA 33,45
1.3 [BIURO OSP 21,16
1.4 |SWETLICA 63,20
1.5 [KANTYNA 10,80
1.6 |PRZEDSIONEK 713
1.7 |KOTLOWNIA 6,37
1.8 |WC "D" + "NP” 6,72
1.9 [wc "m" 4,64
110 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,81
111 [SZATNIA 18,76
112 [UMYWALNIA + WC 12,51
113 |ZAPLECZE GARAZU 51,09
114 |GARAZ 186,48
115 |PRZEDSIONEK P_POZ 2,07

RAZEM PARTER431.86
LEGENDA:

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODY ZIMNEJ - RURA PE-HD

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWN. WODY ZIMNEJ/CIEPLEJ/CYRKUACJ! - RURA PE-RT/AL/PE-RT PRESS LBP

SREDNICE ZEWN. RUROCIAGOW INSTALACJI WODY ZIMNEJ
SREDNICE ZEWN. RUROCIAGOW INSTALACJI WODY CIEPLEJ
SREDNICE ZEWN. RUROCIAGOW INSTALACJI CYRKULAC!I

Tndeks (rewizja) :

Tresc zmiany :

Faza:

Nazwa T adres inwestycji:

Budowa Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Komprachcicach
Wojewddztwo: Opolskie, Powiat: Opolski, Gmina: Komprachcice, Komprachcice, ul.Kolejowa
Jedn. ewid.: 160904 _2 Komprachcice, Obreb: 0024 Komprachcice, Dziatki nr 1144/1 k.m.6

Inwestor :

Gmina Komprachcice
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice

Pracownia projektowa :

JW Projekt Jerzy Waijcik

biuro : 47-300 Krapkowice
ul. Sienkiewicza 3/1
tel./fax .. 077 4 661 443
e-mail : jwprojekt@wp.pl
www : www.jwprojekt.pl
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projekt

Faza:

Projekt techniczny

Rysunek:

Branza:

Sanitarna

Rzut przyziemia
Instalacja wodociaggowa

Skala: Sposob oznaczania rysunkow:

Branza - Nrrys.

1:100

Nrrysunku :

S-1

Projektant konstrukgji

mgr inz. Mateusz Pietrukaniec

upr. bud. OPL/0911/POOS/13
bez ogran. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

Sprawdzajacy konstrukcje :

mgr inz. Rafat Kuchta
upr. bud. OPL/1905/PBS/21
bez ogran. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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