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Schemat technologiczny kottowni gazowej o mocy 60 kW - Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Komprachcicach
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Nm O Indeks (rewizja) : Tres¢ zmiany - Faza:
Zasilanie
Nazwa 7 adres inwestydji:
Powrot

Obieg | - Zasilanie grzejnikéw w czesci socjalnej budynku, pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4,
Obieg Il - Zasilanie nagrzewnic wodnych w czesci garazowej, pompa Wilo Yonos Maxo 30/0.5-10,

Obieg lll - tadownie ogrzewacza cieptej wody, pompa Wilo Yonos Pico 25/1-6.

Wszystkie oznaczenia sa zgodne z wykazem urzadzen w opisie technicznym.

Budowa Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Komprachcicach
Wojewddztwo: Opolskie, Powiat: Opolski, Gmina: Komprachcice, Komprachcice, ul.Kolejowa
Jedn. ewid.: 160904 _2 Komprachcice, Obreb: 0024 Komprachcice, Dziatki nr 1144/1 k.m.6

Inwestor :

Gmina Komprachcice

ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice

Pracownia projektowa :

JW Projekt Jerzy Wéjcik
biuro : 47-300 Krapkowice
ul. Sienkiewicza 3/1 /
tel./fax .. 077 4 661 443 ,
e-mail : jwprojekt@wp.pl
www : www.jwprojekt.pl

projekt

Faza: Rysunek:

Projekt techniczny

Branza:

Sanitarna

Schemat kottowni -

Sposob oznaczania rysunkow:
Branza - Nrrys.

Skala:

Nr rysunku :

S-4

Projektant konstrukcji :
mgr inz. Mateusz Pietrukaniec

upr. bud. OPL/0911/POOS/13
bez ogran. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

Sprawdzajacy konstrukcje :
mgr inz. Rafat Kuchta

upr. bud. OPL/1905/PBS/21
bez ogran. w spec. instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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